POWIATOWA STACJA
SANITARNO ~ EPIDEMIOLOGICZNA
W NAKLE NAD NOTECIA

ODDZIAL LABORATORYINY
BADANIA SRODOWISKA KOMUNALNEGO
ul. Mickiewicza 11
89-100 Nakto nad Notecig
fax. 52-386- 00- 04
tel. 52-386-00-03
e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl
www.psse.naklo.pl

L

Naklo nad Notecia, dnia 28.09.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
NR LHK 6011 - 111/17

Kod probki :

152/Z/17 , 151/Z/17

Podstawa badania;
- numer zlecenia lub umowy

- numer protokotu poboru prébki

LHK 6012 - 88/17
112/N/Z/17

Nazwa i adres klienta PSSE w N akle nad
Notecia:

Komunalne Przedsigbiorstwo Wodociggdw
i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Drzymaty 4a, 89-100 Naklo nad Notecig

Identyfikacja proébki:

Opis miejsca pobrania probki wody:

Nakio nad Notecig — Stacja Uzdatniania
Wody - woda podawana do sieci
— kran metalowy w SUW

- woda do spozycia

Opis i stan prébki wody: - stan_prawidlowy
Data pobrania prébki / 27.09.2017r./
Data przyjecia prébki do badania: 27.09.2017r.

Data rozpoczg¢cia badania: 27.09.2017r.

Data zakoriczenia badania: 28.09.2017r.

Podstawa oceny jakosci sanitarnej wody:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015r.(Dz.U. z 201 5r.,p02.1989).

Probkobiorca: Pracownik nadzoru N.HK w PSSE
) w Nakle nad Notecia  Piotr Nyderek
Podstawa poboru prébki wody

l I-J-03

Oddziat Laboratoryjny Badania Srodowiska

w Nakle nad Notecia pracuje w systemie jako$ci zgodnym z norma PN-EN ISO/TEC 17025

Komunalnego w Powiatowej Stacji Sanitarno

-Epidemiologicznej
»0Og6Ine wymagania

dotyczch kompetencji laboratoriow badawczych i wzorcujacych”,
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nakle nad Notecia )
Oddziat Laboratoryjny Badania Srodowiska Komunalnego

Numer sprawozdania z badan: LHK 6011- 111/17
= Wyniki badan fizyko-chemicznych i organoleptycznych : Kod probki - 152/Z/17

Najwyzsze
o Niepewno$¢ d(;pflsz.cz?htl,e Stosowana
Lp. Parametr Jednostka . anezoge pomiaru stezenie metoda badawcza
stezenie/wartosc dopuszezalne zakresy
wartosci **
PN-EN ISO
1. |Barwa mg/l Pt 10 3 -9 7887:2012 pkt.7/
Ap1:2015-06
e 3) PN-EN ISO
2. | Metnosé NTU 0,42 0,13 1 7027-1:2016-09
Stezenie jonow 73 PN-EN ISO
3- | wodoru (pH) - (w 20°C) 0.2 6,595 10523:2012
. pScem™ PN - EN
4. | Przewodnosé w 25°C 799 43 2500 7888:1999
5. | Zapach - Akceptowalny - -3 PN-72/ _C'04557
norma nieaktualna
6. | Smak - Akceptowalny - -3 PN-72/C-04557
norma nieaktuaina
. PN - C - 04576
* -
7. | Amonowy jon mg /1 <0,052 0,50 _ 4-1994
PN-C-04590-
: * . 02:1992
8. | Mangan ogdlny pg/l <30 50 norma wycofana
bez zastgpienia
e PN-ISO
9. | Zelazo ogdlne ng/l <30* - 200 6332:2001/
Ap1:2016-06P

*  wartoéé ponizej granicy oznaczania ilogciowego w Oddziale Laboratoryjnym w Nakle nad Notecia

*#% y przypadku podanej jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

% warto$é powyzej granicy oznaczania ilosciowego w Oddziale Laboratoryjnym w Nakle nad Notecia

##+% nie badano ze wzgledu na niespelienie wymagan wody do badania w stosowanej metodyce w Oddziale
Laboratoryjnym w Nakle nad Notecia

»~ nie podaje sig

Y [azotany] / 50 + [azotyny] /3 <1

2 stezenie azotynéw w wodzie uzdatnjonej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji
% akeeptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

 akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian, czyli < 15 mg/1 Pt.

ASYSTENT
autoryzowat

(nazwisko, stanowisko, podpis)

F/PSSE-NA/PL-03/01/04.04.2017 strona 2/stron 3




Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nakle nad Notecia .
Oddziat Laboratoryjny Badania Srodowiska Komunalnego

Numer sprawozdania z badan: LHK 6011-111/17
* Wyniki badan mikrobiologicznych : Kod prébki—151/Z/17

Najwyzsza dopuszczalna

wartos§é Oznaczona Granice Stosowana metoda

Lp. Parametr Liczba Objetose probki wa.rtoéé przedzia.lu badawcza

mikroorganizméw (ml) (jtk) ufnosci
(jtk)

1. | Bakterie grupy coli PN-EN ISO
SRy 0 100 0 - 9308-1:2014-12/A1

2. | Escherichia coli PN-EN ISO
0 100 0 - 9308-1:2014-12/A1

jtk — jednostki tworzace kolonie

NPL- najbardziej prawdopodobna liczba
nw — nie wykryto

»~ nie podaje si¢

MLQ WA?&TENT
NI

it At ek,

(nazwisko, stanowisko, podpis)

Keviisiy
G({S&W /'7/5460\/

........................

Oswiadczenie:

1. Wyniki badan podane w sprawozdaniu odnosza si¢ wytacznie do prébek przyjetych do badania w dniu okreslonym w
sprawozdaniu i nie moga by¢ stosowane do catego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratoryjnego Badania Srodowiska Komunalnego sprawozdanie nie moze byé
powielane inaczej jak tylko w calosci .

3. Oddziat Laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu probek.

4. Klient ma prawo, zlozy¢ do kierownika Oddziahu Laboratoryjnego, Dyrekcji pisemna lub ustng skarge w terminie 14 dni
od daty otrzymania sprawozdania z bada.

5. Podane warto$ci niepewnosci, granice przedziatu ufnosci stanowia niepewno$¢ rozszerzong, przy wspotczynniku
rozszerzenia k=2 i prawdopodobiefistwie 95%. Podane wartogci niepewnosci nie uwzgledniaja, pobrania i transportu
prébek.

6. Oddziat Laboratoryjny zobowiazuje sie do nie ujawnienia informacji uzyskanych podczas wykonywania badan, ich
zabezpieczenie przed dostepem osob nieuprawnionych, z wyjatkiem przypadkéw podjecia dziatafi w zakresie ochrony
zdrowia i Zycia ludzi.

Koniec sprawozdania z badan wody
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