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Zleceniodawca: Komunalne Przedsi¢gbiorstwo Wodociqg({w i Kanalizacji spolka z o.o.

ul. Michala Drzymaly 4a
89-100 Naklo nad Notecig

Bielawy, dnia: 20.06.2023

SPRAWOZDANIE Z BADAN 4237/Wo/2023

Przedmiot badan:

Woda do spozycia przez ludzi

Nazwa prébki:

Woda do spoZycia przez ludzi

Numer préobki:

23032577

Plan pobrania prébki:

Dnia 14.06.2023 w godz. 08:30 - 08:40 prébka wody zostata pobrana przez nracownikal
Niezaleznego Laboratorium Badawczego STANLAB Sp. z 0.0. Panig =~ * ™’ iw
z kranu metalowego - przenempownia, ui. Armii Krajowej, 89-100 Nakio nad Notecia,
w obecnosci Pana aw, - .isv, zgodnie z PN-EN ISO  19458:2007
z wylaczeniem pkt. 4.4.2-4.4.0 \, vraz PN - ISO 5667-5:2017-10 (A).

Prébke dostarczono do laboratorium o godz. 13:00.

Butelka plastikowa — sterylna (1 szt.), butelka plastikowa — niesterylna (2 szt.) ,

Opakowanie: butelka szklana ( 2 szt.).
Liczba prébek: 1 szt.

Wielko$é probki: 3700 ml

Temperatura dostarczonej probki: 8,4°C

Data przyjecia prébki: 14.06.2023

Stan prébki w chwili przyjecia:

Probka nie budzi zastrzezen, przydatna do badan.

Cel badania:

Ocena  sensoryczna  oraz  okreslenie  wiasciwosci  fizycznych,  parametrow
mikrobiologicznych i chemicznych.

Data rozpoczecia badania:

14.06.2023 17.06.2023
14.06.2023 (zapach); Data zakoficzenia badania: 14.06.2023 (zapach);
16.06.2023 (smak) 16.06.2023 (smak)

Informacje dodatkowe:

7lecenie, zalgcznik do zlecenia oraz protokét pobrania prébki(ek) - woda nr 6 z dnia
14.06.2023.

Podstawa badania: Badanie na polecenie: Parhstwowej Inspekcji Sanitarne].

W) - norma wycofana bez zastapienia;

Sprawozdanie z badan moze zawieraé nastgpujace oznaczenia:
A) - metody badan z wynikami/rezultatami akredytowanymi; (NS) - metody badan nieakredytowane, objgte systemem zarzadzania; (NP) - metoda nieprzydatna w obszarze
regulowanym prawnie (gdy badanie dotyczy obszaru regulowanego prawnie i przepis prawa okresla metodg badawcza a Klient lub Laboratorium wybiera metode inng niz wiasciwa),

* _ metody badaf i/lub stwierdzenie zgodnosci, opinie i interpretacje uzyskane od zewngtrznego dostawcy badan: (a) - metody badan z wynikami/rezultatami akredytowanymi, (ns) -
metody badan nieakredytowane, objete systemem zarzidzania.

Sprawozdanie z badan nr: 4237/Wo/2023

Sprawozdanie z badan moze by¢ kopiowane w catodci. Czesciowe kopiowanie jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownictwa Laboratorium.
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BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Badany parametr Wyniki Niepewnosé Do'pu.sz::iny Jednostka
Identyfikator metody rozszerzona limit
Liczba bakterii z grupy coli - metoda filtracji membranowej w 36°C [0:9] oY jtk/100ml
Metoda: PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 (A) ’
Liczba Escherichia coli - metoda filtracji membranowej w 36°C [0;8] 0 jtk/100ml
Metoda: PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 (A) ’

bez
Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C - metoda plytkowa . : ; ;
Metoda: PN-EN ISO 6222:2004 (A) [0:8] . r:g;:rlfz))wy chl - ji/m

1) Dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 m! nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w

zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

2) Zaleca sig, aby og6lna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

BADANIA WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH

Badany parametr Wniki Niepewno§é,  Dopuszczalny Jednostka
Identyfikator metody y rozszerzona limit ****

4 1 do 15 mg/l Pt
Barwa (pH=7.4) Akceptowalna przez
Metoda: PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 6+Ap1:2015-06 (A); Konstmentow ; bez
|7 akres pomiarowy metody: (2-40) mg/l Pt nieprawidtowych zmian.
N iz 0,49 0,09 1,0 NTU
Metnos¢ Akceptowalna przez
Metoda: PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A), konsumentow i bez
‘akres pomiarowy metody: (0,10-20) NTU nieprawidlowych zmian.
pH 7,4 0,1 6,5-9,5 -
Metoda: PN-EN ISO 10523:2012 (A); (temp. pomiaru 25,0°C)
\Zakres pomiarowy metody: (4,0-10,0)
Przewodno$¢ elektryczna wlaciwa 666 36 2500 pS/cm
IMetoda: PN-EN 27888:1999 (A); (temp. pomiaru 18,2°C) w 25°C
Korekta wyniku przewodnoéci za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu
lemperatury;
\“akres pomiarowy metody: (10-2700) uS/cm

BADANIA SENSORYCZNE
Badany parametr o Dopuszczalny J
oo Jednostka

Identyfikator metody Wyniki limit ****
Smak Akceptowalny | Akceptowalny przez
Metoda: PN-EN 1622:2006 (NS);uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony, trzech oceniajacych. TFN N« 1 konsumentéw i bez
(iodzina badania: 14.00 . . -
Temperatura badania w zakresie: 23+2°C ALep raWI_dIOWYCh
'Woda odniesienia: woda dejonizowana. Zmian.
Zapach Akceptowalny | Akceptowalny przez
Metoda: PN-EN 1622:2006 (NS);uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony, trzech oceniajacych. TON 4 < 1 konsumentéw 1 bez
Jodzina badania: 13.20 . . -
I emperatura badania w zakresie: 23+£2°C mepr an'dk)WyCh
Woda odniesienia: woda dejonizowana. zmian.

3) TFN - liczba progowa smaku.
4) TON - liczba progowa zapachu.

Sprawozdanie z badan nr: 4237/Wo/2023

Sprawozdanie z badar moze byé kopiowane w calosci. Czgsciowe kopiowanie jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownictwa Laboratorium.
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BADANIA CHEMICZNE

akres pomiarowy metody: (0,030-5,00) mg/l

Badany parametr ‘ s Niepewno$¢| Dopuszczalny N
identyfikator metody Wyniki/Rezultaty o erzonal  limit **** ednostia
Stezenie manganu <0,02 0,02 0,05 mg/l
Metoda: PN-92/C-04590/03 (W), (NS); <20 22 50 Ug/l
\akres pomiarowy metody: (0,02-1,0) mg/l o )
Stezenie zZelaza 0,049 0,012 0,2 mg/l
Metoda: PN-ISO 6332:2001+ Ap1:2016-06 (A); 49 | 12 200 ng/l

l

* parametry z obliczen;

###% Zoodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
Metody badawcze i parametry zatwierdzone przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nakle nad Notecig. Decyzja numer 358/22 z dnia 05.09.2022 1.

‘Wyniki / Rezultaty odnosza si¢ wylgcznie do probki badanej.

Dane dostarczone przez Klienta zostaly jednoznacznie zidentyfikowane - wpisane kursywa.
Niepewnos¢ rozszerzong oszacowano stosujac wspolezynnik rozszerzenia dla k=2 i poziom prawdopodobienstwa P=95%. Dla badan mikrobiologicznych niepewno$¢ rozszerzong

oszacowano zgodnie z norma ISO 19036.

Podana niepewnoé¢ obejmuje pobieranie i transport.

Informacja o rezultatach badan:

Rezultaty, to wartosci badanych parametréw spoza zakresu akredytacji zapisane w postaci: ,,< lub/i > y”, gdzie ,.y” to wartoé¢ badanego parametru odpowiadajgca dolnej lub/i gomsj

granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Niepewnosé rozszerzona do rezultatéw badan zostata odniesiona do dolnych lub/i gomych granic zakresow pomiarowych akredytowanych metod.
Informacja dotyczaca rezultatow badan i niepewnosci rozszerzonej dla rezultatéw nie dotyczy badan od zagranicznych, zewnetrznych dostawcow.

Sprawozdanie z badan nr: 4237/Wo/2023
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- Koniec sprawozdania z badan -

Sprawozdanie z badai moze by kopiowane w catosci. Czeéciowe kopiowanie jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownictwa Laboratorium.
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